ZISTENE ZAVADY PRI REVizIl PLYNOVYCH ZARIADENI

Kontrola vykonanda: november 2022

V BYTOVOM DOME HORNA 1V BRATISLAVE

Doplnit Unik plynu | Vymenit | Doplnit kiu¢ | Odporucany
Vlastnik bytu vodivé okolo hadicu pri | nauzaver servis Iné zavady
prepojenie | plynomera sporaku pred sporaku
plynomer
Kolnikova Silvia X X
Sasikova Olga X
Juricka Zdenka X
Chmelova Angelika X X
Valuch Filip X — maly priestor okolo rozvodu plynu v $achte
Gocky Peter X
Feik Michal X X X
Synovec Vladimir X X X
Polakovi¢ Oleg X
Pazitkova Maria X
Harencar Martin X
Fischer Dusan X
Culik Ondrej X — zateka voda na plynomer
Kohut Miroslav X
Sulyova Helena X X — odporucand vymena spordka
Popovicova Ilvana X X = Unik plynu v kuchyni na kolene
Bilcik Emil X X
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Doplnit | Unik plynu | Vymenit | Doplnit kiu¢ | Odporaéany
Vlastnik bytu vodivé okolo hadicu pri | nauzaver servis Iné zavady
prepojenie | plynomera sporaku pred sporaku
plynomer
Pulmann Eduard X X — poziadavka zapojenia novej varnej dosky
Majernikova Marta X — odporuc¢ana vymena plyn. varica
Molnarova Katarina X
Haldsz Andrej X
Simek Roman X X — nepristupny uzaver pred spotrebi¢om
Suhaj Igor X
Mydliar Peter X X —vlastnik - nahlasi unik na SPP, 0850 111727
Ciglanova Sona X
Lukacova Janka X X
Krutil Peter X X
Timarova Maria X
Hrdlickova Adriana X X
Antony Jozef X

I:I Odstranenie zavady bude hradené z fondu oprav

Odstranenie zavady bude hradit vlastnik bytu
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